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Содержание тома 

 

Обозначение Наименование Примечание 

ПСИ22060-ИОС4.2.1-С Содержание тома 5.4.2.1 1 

ПСИ22060-СП Состав проектной документации 
Комплектуется 

отдельно 

ПСИ22060-ИОС4.2.1  Графическая часть 17 

Всего листов  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













В систему теплоснабжения
вентиляции
Q=539,23 кВт
ΔP=0,2 бар

T=95°C Ду80

Ду65T=70°C

T=144°C
P=0,3 МПа

Электрощит ИТП
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ан
о
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. №

формат А2

ООО "Полипласт Новомосковск"
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да

та
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 №

 п
од

л.

ПСИ22060-ИОС4.2.1

Стадия Лист Листов

П

ЛистКол .уч .Изм. №док. Подп. Дата
 Разраб.
 Проверил

 Н. контр.
 Нач. отд.

 Спирина 30.01.23

Корпус 4. Отделение приготовления
растворов.

Схема принципиальная ИТП

Строительство производства РПП
мощностью 132000 тонн в год

Примечания:
1. Условные обозначения в схеме приняты по СП 510.1325800.2022.

Пар насыщенный

Схема принципиальная ИТП Отделения приготовления растворов

Таблица условных графических обозначений

Обозначе-
ние Наименование

Шаровый кран

Манометр с краном

Термометр

Прессостат с краном

Спускник

Насос

Обратный клапан

Балансировочный
клапан

Датчик температуры

Датчик температуры
наружного воздуха

Конденсатоотводчик

Фильтр
магнитно-механический

Регулирующий клапан

Реле перепада
давления

Расширительный бак с
краном

Предохранительный
клапан

Теплообменник
пароводяной

PG

TG

PS TE

TE Тн.в.

Обозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние НаименованиеОбозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние Наименование

Сепаратор пара

от системы
водоснабжения

в дренаж

TE Тн.в.

PDS

T=95°C Ду65

В систему отопления
Q=340,9 кВт
ΔP=0,2 бар

TSTE

Ду80T=70°C

Из системы отопления

Из системы теплоснабжения
вентиляции

Ду25

PSPS

dP

TGPG
Ду 100

Возврат конденсата
на технологические нужды

Ду150

 Романюк

Ду25
В приямок

 Чупина
 Моисеев

30.01.23

30.01.23
30.01.23
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В систему теплоснабжения
вентиляции
Q=103,455 кВт
ΔP=0,2 бар

T=95°C Ду40

Ду50T=70°C

T=144°C
P=0,3 МПа

Электрощит ИТП
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ПСИ22060-ИОС4.2.1

Стадия Лист Листов

П

ЛистКол .уч .Изм. №док. Подп. Дата
 Разраб.
 Проверил

 Н. контр.
 Нач. отд.

 Спирина 30.01.23

Корпус 5, Отделения полимеризации I-й
этап строительства.

 Схема принципиальная ИТП

Строительство производства РПП
мощностью 132000 тонн в год

Примечания:
1. Условные обозначения в схеме приняты по СП 510.1325800.2022.

Пар насыщенный

Схема принципиальная ИТП отделения Полимеризации I-й этап строительства

Таблица условных графических обозначений

Обозначе-
ние Наименование

Шаровый кран

Манометр с краном

Термометр

Прессостат с краном

Спускник

Насос

Обратный клапан

Балансировочный
клапан

Датчик температуры

Датчик температуры
наружного воздуха

Конденсатоотводчик

Фильтр
магнитно-механический

Регулирующий клапан

Реле перепада
давления

Расширительный бак с
краном

Предохранительный
клапан

Теплообменник
пароводяной

PG

TG

PS TE

TE Тн.в.

Обозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние НаименованиеОбозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние Наименование

Сепаратор пара

от системы
водоснабжения

в дренаж

TE Тн.в.

PDS

T=95°C Ду50

В систему отопления
Q=194,405 кВт
ΔP=0,2 бар

TSTE

Ду40T=70°C

Из системы отопления

Из системы теплоснабжения
вентиляции

Ду25

PSPS

dP

TGPG
Ду 65

Возврат конденсата
на технологические нужды

Ду80

 Романюк

Ду25
В приямок

30.01.23

30.01.23
30.01.23

 Чупина
 Моисеев

12

PG

PG

PG

PG PG

PG

PG

PG

PG

PG
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TG

TG TG

TG

TG
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В систему теплоснабжения
вентиляции
Q=103,455 кВт
ΔP=0,2 бар

T=95°C Ду40

Ду50T=70°C

T=144°C
P=0,3 МПа

Электрощит ИТП
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формат А2
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ПСИ22060-ИОС4.2.1

Стадия Лист Листов

П

ЛистКол .уч .Изм. №док. Подп. Дата
 Разраб.
 Проверил

 Н. контр.
 Нач. отд.

 Спирина 30.01.23

Корпус 6. Отделения полимеризации II-й
этап строительства.

 Схема принципиальная ИТП

Строительство производства РПП
мощностью 132000 тонн в год

Примечания:
1. Условные обозначения в схеме приняты по СП 510.1325800.2022.

Пар насыщенный

Схема принципиальная ИТП отделения Полимеризации II-й этап строительства

Таблица условных графических обозначений

Обозначе-
ние Наименование

Шаровый кран

Манометр с краном

Термометр

Прессостат с краном

Спускник

Насос

Обратный клапан

Балансировочный
клапан

Датчик температуры

Датчик температуры
наружного воздуха

Конденсатоотводчик

Фильтр
магнитно-механический

Регулирующий клапан

Реле перепада
давления

Расширительный бак с
краном

Предохранительный
клапан

Теплообменник
пароводяной

PG

TG

PS TE

TE Тн.в.

Обозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние НаименованиеОбозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние Наименование

Сепаратор пара

от системы
водоснабжения

в дренаж

TE Тн.в.

PDS

T=95°C Ду50

В систему отопления
Q=194,405 кВт
ΔP=0,2 бар

TSTE

Ду40T=70°C

Из системы отопления

Из системы теплоснабжения
вентиляции

Ду25

PSPS

dP

TGPG
Ду 65

Возврат конденсата
на технологические нужды

Ду80

 Романюк

Ду25
В приямок

30.01.23

30.01.23
30.01.23

 Чупина
 Моисеев

13
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В систему теплоснабжения
вентиляции
Q=333,38 кВт
ΔP=0,2 бар

T=95°C Ду65

Ду50T=70°C

T=144°C
P=0,3 МПа

Электрощит ИТП
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ПСИ22060-ИОС4.2.1

Стадия Лист Листов

П

ЛистКол .уч .Изм. №док. Подп. Дата
 Разраб.
 Проверил

 Н. контр.

 Спирина

Корпус 7. Отделение модификации.
Схема принципиальная ИТП

Строительство производства РПП
мощностью 132000 тонн в год

Примечания:
1. Условные обозначения в схеме приняты по СП 510.1325800.2022.

Пар насыщенный

Схема принципиальная ИТП отделения Модификации

Таблица условных графических обозначений

Обозначе-
ние Наименование

Шаровый кран

Манометр с краном

Термометр

Прессостат с краном

Спускник

Насос

Обратный клапан

Балансировочный
клапан

Датчик температуры

Датчик температуры
наружного воздуха

Конденсатоотводчик

Фильтр
магнитно-механический

Регулирующий клапан

Реле перепада
давления

Расширительный бак с
краном

Предохранительный
клапан

Теплообменник
пароводяной

PG

TG

PS TE

TE Тн.в.

Обозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние НаименованиеОбозначе-
ние Наименование Обозначе-

ние Наименование

Сепаратор пара

от системы
водоснабжения

в дренаж

TE Тн.в.

PDS

T=95°C Ду50

В систему отопления
Q=188,9 кВт
ΔP=0,2 бар

TSTE

Ду65T=70°C

Из системы отопления

Из системы теплоснабжения
вентиляции

Ду25

PSPS

dP

TGPG
Ду 80

Возврат конденсата
на технологические нужды

Ду100

 Романюк

Ду25
В приямок

 Нач. отд.

30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

 Чупина
 Моисеев

17
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