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Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и 
системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 5 

Сети связи. Часть 2. Графическая часть 
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ПСИ22060-ИОС5.2-С Содержание тома 5.5.2 1 

ПСИ22060-СП Состав проектной документации 
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отдельно 
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Лист Наименование Примечание

1 Ведомость графической части

2 Структурная схема внутриплощадочной линии ВОЛС

3 Структурная схема внутриплощадочной системы ПС

4
Узел 18. Производственный корпус. Принципиальная схема соединения
коммуникационных шкафов

5
Узел 18. Производственный корпус. Принципиальная схема системы пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре

6 Узел 18. Производственный корпус. Принципиальная схема системы охранного
видеонаблюдения

7 Узел 18. Производственный корпус. Принципиальная схема системы громкоговорящей
связи

8
Узел 18. Производственный корпус. Принципиальная схема системы телефонизации и
системы передачи данных

9 Узел 18. Производственный корпус. План расположения оборудования сетей связи

10 Узел 18. Производственный корпус. План расположения оборудования СПС

11
Узел 4. Отделение приготовления растворов. Принципиальная схема соединения
коммуникационных шкафов

12
Узел 4. Отделение приготовления растворов. Принципиальная схема системы
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

13
Узел 4. Отделение приготовления растворов. Принципиальная схема системы
охранного видеонаблюдения

14
Узел 4. Отделение приготовления растворов. Принципиальная схема системы
громкоговорящей связи

15
Узел 4. Отделение приготовления растворов. Принципиальная схема системы
телефонизации и системы передачи данных

16
Узел 4. Отделение модификации.  Принципиальная схема системы аспирационного
пожаротушения

17
Узел 4. Отделение приготовления растворов. План на отм. 0,000. План расположения
оборудования СПС

18
Узел 4. Отделение приготовления растворов. План на отм. 0,000. План расположения
оборудования СПА

19
Узел 4. Отделение приготовления растворов. План на отм. +5,600; +7,000; +9,800.
План расположения оборудования СПА

20
Узел 4. Отделение приготовления растворов. План на отм. 0,000. План расположения
оборудования сетей связи

21
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. Принципиальная схема
соединения коммуникационных шкафов

22
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. Принципиальная схема
системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

23
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. Принципиальная схема
системы охранного видеонаблюдения

24
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. Принципиальная схема
системы громкоговорящей связи

25
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. Принципиальная схема
системы телефонизации

Лист Наименование Примечание

26
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. Принципиальная схема
системы аспирационного пожаротушения

27
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. План на отм. 0.000. План
расположения оборудования СПС

28
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. План на отм. 6.000. План
расположения оборудования СПС

29
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. План на отм. 0.000. План
расположения оборудования сетей связи

30
Узел 5. Отделение полимеризации I-й этап строительства. План на отм. 6.000. План
расположения оборудования сетей связи

31
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. Принципиальная схема
соединения коммуникационных шкафов

32
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. Принципиальная схема
системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

33
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. Принципиальная схема
системы охранного видеонаблюдения

34
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. Принципиальная схема
системы громкоговорящей связи

35
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. Принципиальная схема
системы телефонизации

36
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. Принципиальная схема
системы аспирационного пожаротушения

37
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. План на отм. 0.000.
План расположения оборудования СПС

38
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. План на отм. 6.000.
План расположения оборудования СПС

39
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. План на отм. 0.000.
План расположения оборудования сетей связи

40
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап строительства. План на отм. 6.000.
План расположения оборудования сетей связи

41
Узел 7. Отделение модификации. Принципиальная схема соединения
коммуникационных шкафов

42
Узел 7. Отделение модификации. Принципиальная схема системы пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре

43 Узел 7. Отделение модификации. Принципиальная схема системы охранного
видеонаблюдения

44 Узел 7. Отделение модификации. Принципиальная схема системы громкоговорящей
связи

45 Узел 7. Отделение модификации. Принципиальная схема системы телефонизации

46
Узел 7. Отделение модификации. Принципиальная схема системы аспирационного
пожаротушения

47
Узел 7. Отделение модификации. План на отм. 0,000. План расположения
оборудования СПС

48
Узел 7. Отделение модификации. План на отм. 0,000. План расположения
оборудования систем связи

49
Узел 8. Отделение сушки РПП. Принципиальная схема системы пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре

Лист Наименование Примечание

50 Узел 8. Отделение сушки РПП. Принципиальная схема системы охранного
видеонаблюдения

51 Узел 8. Отделение сушки РПП. Принципиальная схема системы громкоговорящей
связи

52
Узел 8. Отделение сушки РПП. План здания подачи реагентов. План расположения
оборудования СПС

53
Узел 8. Отделение сушки РПП.
План расположения оборудования сетей связи

54
Узел 17.1. Узел 17.2. Участок фасовки I-й и II-й этап строительства.
Принципиальная схема соединения коммуникационных шкафов

55
Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап строительства. Принципиальная схема системы
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

56
Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап строительства. Принципиальная схема системы
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

57
Узел 17.1. Узел 17.2. Участок фасовки I-й и II-й этап строительства.
Принципиальная схема системы охранного видеонаблюдения

58
Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап строительства. Принципиальная схема системы
громкоговорящей связи

59
Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап строительства. Принципиальная схема системы
громкоговорящей связи

60
Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап строительства. План на отм. 1,200. План
расположения оборудования СПС

61
Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап строительства. План на отм. 10,200; 15,300.
План расположения оборудования СПС

62
Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап строительства. План на отм. 1,200. План
расположения оборудования сетей связи

63
Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап строительства. План на отм. 10,200; 15,300;
22,950; 25,750. План расположения оборудования сетей связи

64
Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап строительства. План на отм. 1,200. План
расположения оборудования СПС

65
Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап строительства. План на отм. 10,200; 15,300.
План расположения оборудования СПС

66
Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап строительства. План на отм. 1,200. План
расположения оборудования систем связи

67
Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап строительства. План на отм. 10,200; 15,300;
22,950; 25,750. План расположения оборудования сетей связи

68 План расположения оборудования. Внутриплощадочные сети связи. 1 этап

69 План расположения оборудования. Внутриплощадочные сети связи. 2 этап.
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*ТШ-СПД6 - предусматривается в рамках 2 этапа строительства

Оптическая лини связи

ТШ-СПД18

ТШ-ГГС18
ТШ-СПД-СБ18

ТШ-СПД7 ТШ-СПД5 ТШ-СПД17.1
Узел 18 Узел 7 Узел 4 Узел 5

Узел 6

ТШ-ГГС7
ТШ-СПД-СБ7

ТШ-ГГС5
ТШ-СПД-СБ5

ТШ-ГГС17.1
ТШ-СПД-СБ17.1

Узел 17.1
ТШ-СПД4

ТШ-ГГС4
ТШ-СПД-СБ4

ТШ-СПД6

ТШ-ГГС6
ТШ-СПД-СБ6

Предусматривается в
рамках 2 этапа
строительства

Функционал ТШ:

ТШ-СПД18 - шкаф с оптическим кроссом
ТШ-СПД7 - шкаф с оптическим кроссом
ТШ-СПД5 - шкаф с оптическим кроссом
ТШ-СПД6* - шкаф с оптическим кроссом
ТШ-СПД4 - шкаф с оптическим кроссом
ТШ-СПД17.1 - шкаф с оптическим кроссом

ТШ-СОТ3

Узел 3

ТШ-СОТ1

Узел 1

ТШ-СОТ8.1

ТШ-СОТ8.x

Узел 8

Предусматривается в
рамках 2 этапа
строительства

ТШ-СОТ17.2

Узел 17.2

Предусматривается в
рамках 2 этапа
строительства
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PU18.1 - ПКУ "Сириус";
ШПС7.1 - шкаф с оборудованием ПС;
ШПС4.1 - шкаф с оборудованием ПС;
ШПС5.1 - шкаф с оборудованием ПС;
ШПС6.1* - шкаф с оборудованием ПС;
ШПС17.1 - шкаф с оборудованием ПС;
ШПС17.2* - шкаф с оборудованием ПС

Линия RS485

ШПС7.1
Узел 18

RS485(1)

Узел 7 Узел 4 Узел 5

Узел 6

Узел 17.1

Предусматривается в
рамках 2 этапа
строительства

ШПС4.1 ШПС5.1

ШПС6.1

ШПС17.1
Узел 17.2

Предусматривается в
рамках 2 этапа
строительства

ШПС17.2

*ШПС6.1; *ШПС17.2; - предусматривается в рамках 2 этапа
строительства

RS485(2)

RS485(1)

RS485(2)

RS485(1)

RS485(2)

RS485(1)

RS485(2)

RS485(1)

RS485(2)

RS485(x)

Узел 16.2

RS
48

5(
1)

RS
48

5(
2)

"Сигнал-20"
(поставка в
составе НС)

RS
48

5(
1)

RS
48

5(
2)

ШПС8.1

RS485(1)

RS485(2)

ШПС8.х

ТП2

Узел 8

ТП1

RS
48

5(
1)

RS
48

5(
2)

ШПС-ТП1
(поставка
в составе
ТП)

ШПС-ТП2
(поставка
в составе
ТП)

ТП3

RS
48

5(
1)

RS
48

5(
2)

ШПС-ТП3
(поставка
в составе
ТП)

Предусматривается в
рамках 2 этапа
строительства

RS
48

5(
1)

RS
48

5(
2)

RS
48

5(
1)

RS
48

5(
2)



Коммутатор ГГС
SW

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

ТШ-ГГС18

Коммутатор POE СПД-СБ

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

ТШ-СПД-СБ18

Патч-панель

Оптич. кросс ODF

Коммутатор POE СПД
SW

ТШ-СПД18

Патч-панель

Патч-панель

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

2

Ethrnet розетки;
IP телефония;

8

2

Громкоговороители;
Переговорные уст-ва;
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Узел 18. Производственный корпус.
Принципиальная схема соединения

коммуникационных шкафов
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Электрощитовая

Устройство
грозазщиты

Оптоволоконный
мультиплексор Cronyx

FMUX/1U-R

Условные обозначения

- ВОЛС

- линия связи Ethernet

2

8

Узел 18.
Производственное
здание.

К ТШ-СПД7

К ТШ-СПД17.1

IP-камеры СОТ
(периметр задния)

IP-камеры СОТ
(внутренние)

1. Оборудование систем связи распределено по телекоммуникационным шкафам в соответствии с
функциональным назначением:

Шкаф "ТШ-СПД-СБ" - СОТ
Шкаф "ТШ-СПД" - система передачи данных, IP телефония;
Шкаф "ТШ-ГГС" - двухсторонняя громкоговорящая связь
2. Количество волокон ВОЛС в точке подключения (оптический кросс в шкафу "ТШ-СПД") предусмотрено с

учётом распределения волокон по подключаемым системам связи:
Для системы СОТ предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача, 2 ОВ - резерв)
Для системы передачи данных, телефонной связи, ГГС, предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача,

2 ОВ - резерв)

Видерегистратор



БКИ
bolid.ru

BKI

"Сириус"

ДПЛС

220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

Помещение связи

Сигналы в систему
ветнтиляции

PU18.1

Операторная отделения
полимеризации I-й и II-й
очереди, отделений
приема этилена и
винилацетата

БКИ
bolid.ruBKI

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный системы СБ, СПД, ГГС

- шкаф с оборудованием;

- пульт контроля и управления "Сириус";

- блок контроля и индикации С2000-БКИ;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220;

- резервированный источник питания РИП;

- адресный расширитель "С2000-АР2;

- блок расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех"

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04;

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04, с
установкой за подвесным потолком

- извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИПД-Ex

- извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИПД-Ex с установкой за подвесным
потолком

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01;

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01;

- пожарный кран;

- клапан противопожарный;

- задвижка с концевым выключателем (датчиком положения);

- звуковой извещатель Маяк-24-ЗМ;

- звуковой извещатель взрывозащищенный ВП-О-З;

- табло "ВЫХОД" 24В, IP55;

- прокладка кабеля в металлорукове или в ПВХ трубе.

ШПС
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Расчет емкости АКБ ППКУП "Сириус" PU18.1

Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1
час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Оповещатель звуковой "Маяк-24-МЗ" 21 0,000 А 0,020 А

Табло ЛЮКС-24 НИ "Выход" 4 0,020 А 0,020 А

ППКУП "Сириус" (собственное потребление) 1 0,300 А 0,300 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ
Резервированный источник питания:    собственные АКБ
ППКУП "Сириус"

Суммарный ток всех приборов = 0,380 А 0,800 А

Минимальная емкость АКБ = 9,92 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 12,4 А*ч
Возможно использовать следующие источники
резервированного питания:

собственные АКБ ППКУП "Сириус"
Iout =
3,0 А

 АКБ =
17,0 А*ч
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Оптич. кросс ODF

Коммутатор POE КСБ
SW

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

Устройство
грозазщиты

ТШ-СПД-СБ18

UTPUTP

2

UTP

Внешний периметр
здания

Оптич. кросс
ODF

SFP

ТШ-СОТ8.х

SFP

Оптич. кросс
ODF

SFP

ТШ-СОТ8.х

SFP

Узел 8.
Отделение сушки РПП

Патч-панель

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный;

- внутренняя купольная видеокамера;

- уличная видеокамера в термокожухе;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ;
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отделения модификации I-й и II-й очереди,
отделения приема едкого натра

Комната обслуживающего персонала отделения
приготовления растворов I-й и II-й очереди
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Экспликация  помещений
Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

106

107

Наименование

Венткамера, ПВК

Площадь,
м 2

Кат.*
поме-
ще-
ния

Лаборатория качества РПП

Помещение электрика и КИП108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Помещение связи

Электрощитовая

помещение химического анализа

весовая

кладовая

приборная

кабинет начальника лаборатории качества РПП

комната сменного персонала

технологический отдел

Кабинет начальника производства,

комната отдыха и приема пищи

комната мастеров

санузел женский

санузел мужской

помещение уборочного инвентаря

коридор

123

водомерный узел124

126 тамбур

форкамера

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В4

В3

Д

Д

В2

Д

Д

Д

75,03

111,33

107,23

20,68

33,15

33,15

61,09

20,68

48,35

23,70

17,43

39,36

20,70

22,41

27,59

21,30

29,34

44,73

7,5

7,5

9,02

90,60

11,40

3,75

3,6

125 тамбур 3,6

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM
RM

RM RMRM RM
RM RM RM RM

RM RMRM RM
RM RM RM RM

RM RM
RM RM

RM RMRM RM

RM RM

RM

RM

RM

RM

VS

DWRM

DW

DW

DW

DW

LS

DIS1

DIS2 LS LS

LS

LS

LS

LS

LS

LSLSLS

LS

LS LSLS

Операторная отделения полимеризации I-й и II-й
очереди, отделений приема этилена и винилацетата

Операторная отделения приготовления растворов I-й
и II-й очереди, отделения сушки РПП I-й и II-й очереди,
отделения модификации I-й и II-й очереди,
отделения приема едкого натра

Комната обслуживающего персонала отделения
приготовления растворов I-й и II-й очереди
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VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS
VS

VS

VS

LS

LS

LS

LS LS

LS

Узел 18. Производственный корпус.
План расположения оборудования СПС
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Коммутатор ГГС
SW

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

ТШ-ГГС4

Коммутатор POE СПД-СБ

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

ТШ-СПД-СБ4

Патч-панель

Оптич. кросс ODF

Коммутатор POE СПД
SW

ТШ-СПД4

Патч-панель

Патч-панель

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

2

Ethrnet розетки;
IP телефония;

8

2

Громкоговороители;
Переговорные уст-ва;

IP-камеры СОТ
(периметр задния)
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Узел 4. Отделение приготовления
растворов. Принципиальная схема

соединения коммуникационных шкафов
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1. Оборудование систем связи распределено по телекоммуникационным шкафам в соответствии с
функциональным назначением:

Шкаф "ТШ-СПД-СБ" - СОТ
Шкаф "ТШ-СПД" - система передачи данных, IP телефония;
Шкаф "ТШ-ГГС" - двухсторонняя громкоговорящая связь
2. Количество волокон ВОЛС в точке подключения (оптический кросс в шкафу "ТШ-СПД") предусмотрено с

учётом распределения волокон по подключаемым системам связи:
Для системы СОТ предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача, 2 ОВ - резерв)
Для системы передачи данных, телефонной связи, ГГС, предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача,

2 ОВ - резерв)

Электрощитовая

Устройство
грозазщиты

IP-камеры СОТ
(внутренние)

Оптоволоконный
мультиплексор Cronyx

FMUX/1U-R

Условные обозначения

- ВОЛС

- линия связи Ethernet

2

8

Узел 4.
Отделение
приготовления
растворов
I-й и II-й
очередей

К ТШ-СПД4

К ТШ-СПД17.1



Расчет емкости АКБ для ШПС4.1
Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,050 А 0,050 А

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,051 А 0,051 А

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 2 0,040 А 0,075 А

Световой оповещатель "Выход", 24В 10 0,020 А 0,020 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ

Резервированный источник питания:    ШПС-24

Суммарный ток всех приборов = 0,381 А 0,451 А

Минимальная емкость АКБ = 9,595 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 11,99 А*ч

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

ШПС-24
Iout =
2,0 А

 АКБ =
17,0 А*ч  RS-485

ШПС4.1 (ШПС-24 исп.12)

Электрощитовая; Помещение РУНН; Помещение РУВНН

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

Венткамера (ПВК-1)

ДПЛС

ДПЛС

bolid.ru

RS RSUR

220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

Венткамера (ПВК-2)

СП4220bolid.ru

SK

Кл
220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

Помещение приготовления
растворов реагентов на
отм. 0,000; 5,600; +7,000;
+8,000; +8,500; +9,800

bolid.ru

BTM

Ex

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5
bolid.ru

BTM

Помещение приготовления
растворов ПВС на отм.
0,000; +10,000; +16,000

Помещение суточного
хранения сырья

bolid.ru

BTHI

СП4220bolid.ru

SK

Кл
220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

bolid.ru

UM

П

bolid.ru

BTM

ПК

АР8
bolid.ruA

АР2-2
bolid.ruA

АР8
bolid.ruA

ЗД

АР8
bolid.ruA

СПЖ СКлЗД ЗД ЗД ЗД

ЗД

КПБ
bolid.ruSK =24В

ВЫХОД

BIAL

СП4220bolid.ru

SK

Кл

220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

ВЫХОД

BIAL

Ex

ВЫХОД

BIAL
ВЫХОД

BIAL
ВЫХОД

BIAL

П

bolid.ru

BTM

Ex

ПК

bolid.ru

BTM
bolid.ru

BTM

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

+bolid.ru -
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)

МИП

КПБ
bolid.ruSK

Сигналы в систему
ветнтиляции

БК-24

=24В

RS
48

5
RS

48
5

=2
4В

Сигналы в систему
управления тех.
оборудованием

=24В
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Узел 4. Отделение приготовления
растворов. Принципиальная схема
системы пожарной сигнализации и

оповещения о пожаре

12

Сигнал-20П исп.01
bolid.ruARK

Ex Ex

RS
48

5

Факельная установка

=2
4В

bolid.ru

BTM

bolid.ru

BTM

bolid.ru

BTM
bolid.ru

BTHI
ИПА

СП2
bolid.ru

SK

+bolid.ru -
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Условные обозначения

- шкаф с оборудованием пожарной сигнализации;

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;

- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232

- блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П исп.01;

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2;

- блок расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех"

- барьер искробезопасности пусковой цепи «БПЦ»;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220;

- резервированный источник питания РИП;

- адресный расширитель "С2000-АР2;

- адресный расширитель "С2000-АР8;

- извещатель пожарный аспирационный TITANUS PRO·SENS;

- извещатель пожарный аспирационный TITANUS PRO·SENS взывозащищенный;

- калибровочный элемент системы аспирацонного извещателя;

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01;

- извещатель пожарный ручной взрывозащищенный дресный
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В"

взрывозащищенный извещатель пожарный ручной "СПЕКТРОН-512-EXD-А-ИПР"

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01;

- табло "ВЫХОД" 24В, IP55;

- табло "Выход" 24В искробезопасное исполнение;

- пожарный кран;

- задвижка с концевым выключателем (датчиком положения);

- клапан противопожарный;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ.
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                           Клапан обратный
                           Тип: RSV-R25

                            Труба ПВХ DN25
                            Тип: R-2519

                    Калибровочный элементы
                    Тип: AF-BR и AF-**

                          Поворот 90°
                          Тип: R-2519-B90

                            Тройник
                            Тип: R-2519-T

                      Кран 3-х позиционный
                      Тип: 3KH-PVC

    Быстроразъемное соединение компрессора
    Тип: SSK-M/F
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Устройство защиты от детонации
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- ВОЛС
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К ТШ-СПД7

К ТШ-СПД6

IP-камеры СОТ
(периметр задния)

IP-камеры СОТ
(внутренние)

1. Оборудование систем связи распределено по телекоммуникационным шкафам в соответствии с
функциональным назначением:

Шкаф "ТШ-СПД-СБ" - СОТ
Шкаф "ТШ-СПД" - система передачи данных, IP телефония;
Шкаф "ТШ-ГГС" - двухсторонняя громкоговорящая связь
2. Количество волокон ВОЛС в точке подключения (оптический кросс в шкафу "ТШ-СПД") предусмотрено с

учётом распределения волокон по подключаемым системам связи:
Для системы СОТ предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача, 2 ОВ - резерв)
Для системы передачи данных, телефонной связи, ГГС, предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача,

2 ОВ - резерв)
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Оптоволоконный
мультиплексор Cronyx

FMUX/1U-R

Условные обозначения

- ВОЛС

- линия связи Ethernet

2

Узел 6.
Отделение
полимеризации
II очереди

2

Оптич. кросс
ODF

SFP

ТШ-СОТх

SFP

БП

IP-камеры СОТ
(уличные)

Коммутатор
POE (TFortis)

2

Оптич. кросс

ODF
88К ТШ-СПД5

К ТШ-СПД4

IP-камеры СОТ
(периметр задния)

IP-камеры СОТ
(внутренние)

1. Оборудование систем связи распределено по телекоммуникационным шкафам в соответствии с
функциональным назначением:

Шкаф "ТШ-СПД-СБ" - СОТ
Шкаф "ТШ-СПД" - система передачи данных, IP телефония;
Шкаф "ТШ-ГГС" - двухсторонняя громкоговорящая связь
2. Количество волокон ВОЛС в точке подключения (оптический кросс в шкафу "ТШ-СПД") предусмотрено с

учётом распределения волокон по подключаемым системам связи:
Для системы СОТ предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача, 2 ОВ - резерв)
Для системы передачи данных, телефонной связи, ГГС, предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача,

2 ОВ - резерв)
Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап

строительства. Принципиальная схема
соединения коммуникационных шкафов
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BTM
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КПБ
bolid.ruSK

+bolid.ru -
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)

МИП

КПБ
bolid.ruSK

ИПА

СП2
bolid.ru

SK

+bolid.ru -
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)

UG

АР8
bolid.ru

A

ШПС6.1 (ШПС-24 исп.12)

Электрощитовая

Сигналы в систему
ветнтиляции

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

ПК

bolid.ru

BTHI

Участок полимеризацииВенткамера

БК-24

ДПЛС

ДПЛС

ДПЛС

ДПЛС

=24В

=24В

RS
48

5
RS

48
5

RS
48

5
RS

48
5

=2
4В

=2
4В

П

bolid.ru

BTM

Кл

bolid.ru

RS RSUR

220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

Сигналы в систему
управления тех.
оборудованием

=24В

bolid.ru

BTHI

Насосная

СП4220bolid.ru

SK

Кл
220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

Вспомогательное
помещение

220В, 50Гц
от ЩПЭСПЗ

См. раздел ИОС1

bolid.ru

BTHI
bolid.ru

BTM
bolid.ru

BTM

ВЫХОД

BIAL
ВЫХОД

BIAL
ВЫХОД

BIAL
ВЫХОД

BIAL

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5

Ex

Ex

Ex

Зоны контроля пожарной сигнализации

ЗКПС
Помещение

(номер по экспликации)
Тип

датчика Кол-во

5.1 Электрощитовая
BTHI 2

BTM 1

5.2 Венткамера BTM 1

5.3 Насосная
BTHI 2

BTM 1

5.4 Вспомогательное помещение
BTHI 2

BTM 1

5.5 Участок полимеризации
ИПА 2

BTM 1

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5
ПК

П

bolid.ru

BTM

ВЫХОД

BIAL

Ex

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5

bolid.ru

BTM
bolid.ru

BTM
bolid.ru

BTHI

bolid.ru

UM

bolid.ru

UM

ЗД

к ЗД на участке
полимеризации

к ЗД на участке
полимеризации

К С2000-БРШС (UM)

Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Принципиальная схема

системы пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре

Узел 6.
Отделение
полимеризации
II очереди

Условные обозначения

- шкаф с оборудованием пожарной сигнализации;

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;

- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2;

- блок расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех"

- барьер искробезопасности пусковой цепи «БПЦ»;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220;

- резервированный источник питания РИП;

- адресный расширитель "С2000-АР2;

- адресный расширитель "С2000-АР8;

- извещатель пожарный аспирационный TITANUS PRO·SENS взывозащищенный;

- калибровочный элемент системы аспирацонного извещателя;

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01;

- извещатель пожарный ручной взрывозащищенный дресный
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В"

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01;

- устройство дистанционного пуска взрывозащищенное адресное
"С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01"

- табло "ВЫХОД" 24В, IP55;

- табло "Выход" 24В искробезопасное исполнение;

- пожарный кран;

- задвижка с концевым выключателем (датчиком положения);

- клапан противопожарный;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ.

ШПС

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

АР8
bolid.ruA

АР2-2
bolid.ruA

КПБ
bolid.ruSK

+bolid.ru -
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)

UG

bolid.ruBTHI

bolid.ruBTM

СП2
bolid.ruSK

ПК

П

bolid.ruBTM

СП4220bolid.ru

SK

Кл

bolid.ru

RS RSUR

ВЫХОДBIAL

bolid.ru

UM

ЗД

БПЦExbolid.ru

A

ИПА
Ex

bolid.ruBTM

П

bolid.ruBTM

ВЫХОДBIAL

Ex

Ex

Ex

БПЦExbolid.ru

A

Расчет емкости АКБ для ШПС6.1
Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,060 А 0,060 А

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,055 А 0,055 А

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 3 0,040 А 0,075 А

Световой оповещатель "Выход", 24В 5 0,020 А 0,020 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ

Резервированный источник питания:    ШПС-24

Сумарный ток всех приборов = 0,335 А 0,44 А

Минимальная емкость АКБ = 8,48 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 10,6 А*ч

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

ШПС-24
Iout =
2,0 А

 АКБ =
17,0 А*ч  RS-485
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Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный;

- внутренняя купольная видеокамера;

- уличная видеокамера в термокожухе;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ;

AS

ТШ
СПД-СБ;

СПД;
ГГС

220В, 50Гц
См. раздел ИОС1

220В, 50Гц
См. раздел ИОС1

БП БП

220В, 50Гц
См. раздел ИОС1

Коммутатор
POE (TFortis)

Коммутатор
POE (TFortis)

Коммутатор POE (TFortis)
SW

ЭлектрощитоваяНасосная Участок полимеризации
отм. 0.000

Участок полимеризации
отм. 6.000

UTP

VS VS

VS

VS

VS VS VS VS VS VS

ExEx Ex Ex

Узел 6.
Отделение
полимеризации
II очереди

VS

Узел 6. Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Принципиальная схема
системы охранного видеонаблюдения
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Коммутатор ГГС (DCN)
SW

UPS
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АКБ для ИБП

ТШ-ГГС6

Электрощитовая
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мультиплексор Cronyx

FMUX/1U-R

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный;

- пульт диспетчерский;

- переговорное устройство;

- рупорный громкоговоритель;

- настенный громкоговоритель;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ;
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                            Тип: R-2519
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- ВОЛС

- линия связи Ethernet
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Узел 7.
Отделение
модификации
I-й и II-й
очередей

88К ТШ-СПД18

К ТШ-СПД5

IP-камеры СОТ
(периметр задния)

IP-камеры СОТ
(внутренние)

1. Оборудование систем связи распределено по телекоммуникационным шкафам в соответствии с
функциональным назначением:

Шкаф "ТШ-СПД-СБ" - СОТ
Шкаф "ТШ-СПД" - система передачи данных, IP телефония;
Шкаф "ТШ-ГГС" - двухсторонняя громкоговорящая связь
2. Количество волокон ВОЛС в точке подключения (оптический кросс в шкафу "ТШ-СПД") предусмотрено с

учётом распределения волокон по подключаемым системам связи:
Для системы СОТ предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача, 2 ОВ - резерв)
Для системы передачи данных, телефонной связи, ГГС, предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача,

2 ОВ - резерв)
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Условные обозначения

- шкаф с оборудованием пожарной сигнализации;

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;

- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2;

- блок расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех"

- барьер искробезопасности пусковой цепи «БПЦ»;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220;

- резервированный источник питания РИП;

- адресный расширитель "С2000-АР2;

- адресный расширитель "С2000-АР8;

- извещатель пожарный аспирационный TITANUS PRO·SENS;

- калибровочный элемент системы аспирацонного извещателя;

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01;

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01;

- комбинированный свето-звуковой извещатель Маяк-24-КП;

- табло "ВЫХОД" 24В, IP55;

- пожарный кран;

- задвижка с концевым выключателем (датчиком положения);

- клапан противопожарный;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ.
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Расчет емкости АКБ для ШПС7.1
Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,050 А 0,050 А

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,051 А 0,051 А

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 2 0,040 А 0,075 А

Световой оповещатель "Выход", 24В 5 0,020 А 0,020 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ

Резервированный источник питания:    ШПС-24

Сумарный ток всех приборов = 0,281 А 0,351 А

Минимальная емкость АКБ = 7,065 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 8,87 А*ч

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

ШПС-24
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PRO·SENS®TITANUS

                          Поворот 90°
                          Тип: R-2519-B90

                      Кран 3-х позиционный
                      Тип: 3KH-PVC

          Аспирационный извещатель TITANUS
          Тип: TP-1/a

Фильтр воздушный
Тип: LF-AD

Угол 45°
Тип: R-2519-W45

Быстроразъемное соединение компрессора
Тип: SSK-M/F

                           Клапан обратный
                           Тип: RSV-R25

                    Калибровочный элементы
                    Тип: AF-BR и AF-**

                            Труба ПВХ DN25
                            Тип: R-2519

                            Тройник
                            Тип: R-2519-T

Узел 7. Отделение модификации.
Принципиальная схема системы
аспирационного пожаротушения
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Расчет емкости АКБ для ШПС8.х
Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П исп.01" 1 0,300 А 0,330 А

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" 1 0,200 А 0,230 А

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 3 0,040 А 0,075 А

Световой оповещатель "Выход", 24В 1 0,020 А 0,020 А

Оповещатель звуковой "Маяк-24-МЗ" 1 0,000 А 0,020 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ

Резервированный источник питания:    РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)

Сумарный ток всех приборов = 0,55 А 0,975 А

Минимальная емкость АКБ = 14,175 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 17,72 А*ч

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
Iout =
4,0 А

 АКБ =
26,0 А*ч  RS-485

Принципиальная схема и расчет емкости аккумулятор
передоставлен для ШПС8.1.
Для прочих ШПС, а именно для ШПС8.2, ШПС8.3, ШПС8.4, ШПС8.5
схема и расчет полностью аналогичны.
ШПС8.1, ШПС8.2, ШПС8.3 предусматриваются в объеме 1 этапа
строительства.
ШПС8.4, ШПС8.5 предусматриваются в объеме 2 этапа
строительства.

П

bolid.ru

BTM

BIAS

ВЫХОДBIAL

Сигнал-20П исп.01
bolid.ru

ARK

Сигнал-10
bolid.ruARK

ШУЗ
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Узел 8. Отделение сушки РПП.
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Подключение предусматривается от ТШ-ГГС7, установленного в
электрощитовой узла 7 (поз.7 по ГП)
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Условные обозначения

- ВОЛС

- линия связи Ethernet
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ODF

SFP

ТШ-СОТх
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БП

IP-камеры СОТ
(уличные)

Коммутатор
POE (TFortis)

2
Оптич. кроссODF

IP-камеры СОТ
(периметр задния)

IP-камеры СОТ
(внутренние)

К ТШ-СПД4

К ТШ-СПД18

Узел 17.
Здание
фасовки.
1 этап

Узел 17.
Здание
фасовки.
2 этап

1. Оборудование систем связи распределено по телекоммуникационным шкафам в соответствии с
функциональным назначением:

Шкаф "ТШ-СПД-СБ" - СОТ
Шкаф "ТШ-СПД" - система передачи данных, IP телефония;
Шкаф "ТШ-ГГС" - двухсторонняя громкоговорящая связь
2. Количество волокон ВОЛС в точке подключения (оптический кросс в шкафу "ТШ-СПД") предусмотрено с

учётом распределения волокон по подключаемым системам связи:
Для системы СОТ предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача, 2 ОВ - резерв)
Для системы передачи данных, телефонной связи, ГГС, предусмотрено выделение 4 ОВ (2 ОВ - приём/передача,

2 ОВ - резерв)
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Условные обозначения

- шкаф с оборудованием пожарной сигнализации;

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;

- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220;

- резервированный источник питания РИП;

- адресный расширитель "С2000-АР2;

- адресный расширитель "С2000-АР8;

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01;

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01;

- табло "ВЫХОД" 24В, IP55;

- задвижка с концевым выключателем (датчиком положения);

- сигнальный клапан системы сплинклерного пожаротушения;

- пожарный кран;

- клапан противопожарный;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ.

ШПС

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

АР8
bolid.ruA

АР2-2
bolid.ruA

КПБ
bolid.ruSK

+bolid.ru -
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)

UG

bolid.ruBTHI

bolid.ruBTM

ПК

П

bolid.ruBTM

СП4220bolid.ru

SK

Кл

bolid.ru

RS RSUR

ВЫХОДBIAL

Расчет емкости АКБ для ШПС17.1
Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,060 А 0,060 А

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,061 А 0,061 А

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 2 0,040 А 0,075 А

Световой оповещатель "Выход", 24В 5 0,020 А 0,020 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ

Резервированный источник питания:    ШПС-24

Сумарный ток всех приборов = 0,301 А 0,571 А

Минимальная емкость АКБ = 7,8 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 9,75 А*ч

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

ШПС-24
Iout =
2,0 А

 АКБ =
17,0 А*ч  RS-485
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СКл

ВЫХОД

BIAL
ВЫХОД

BIAL
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Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап
строительства. Принципиальная схема

системы пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре

Условные обозначения

- шкаф с оборудованием пожарной сигнализации;

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;

- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И;

- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220;

- резервированный источник питания РИП;

- адресный расширитель "С2000-АР2;

- адресный расширитель "С2000-АР8;

- извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04;

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01;

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01;

- табло "ВЫХОД" 24В, IP55;

- задвижка с концевым выключателем (датчиком положения);

- сигнальный клапан системы сплинклерного пожаротушения;

- пожарный кран;

- клапан противопожарный;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ.

ШПС

С2000-КДЛ-2И
bolid.ruARKI

АР8
bolid.ruA

АР2-2
bolid.ruA

КПБ
bolid.ruSK

+bolid.ru -
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)

UG

bolid.ruBTHI

bolid.ruBTM

ПК

П

bolid.ruBTM

СП4220bolid.ru

SK

Кл

bolid.ru

RS RSUR

ВЫХОДBIAL

ЗД

СКл

ВЫХОД

BIAL

Расчет емкости АКБ для ШПС17.2
Напряжение питания = 24 В

Время резервирования = 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,060 А 0,060 А

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» 1 0,061 А 0,061 А

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 2 0,040 А 0,075 А

Световой оповещатель "Выход", 24В 4 0,020 А 0,020 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ

Резервированный источник питания:    ШПС-24

Сумарный ток всех приборов = 0,261 А 0,531 А

Минимальная емкость АКБ = 6,8 А*ч

Минимальная емкость АКБ с учетом К старения (1.25) = 8,5 А*ч

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

ШПС-24
Iout =
2,0 А

 АКБ =
17,0 А*ч  RS-485
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Оптич. кросс ODF

Коммутатор POE КСБ
SW

UPS
ИБП

АКБ для ИБП

Устройство
грозазщиты

ТШ-СПД-СБ6

UTPUTP UTP UTP

2

UTP

Внешний периметр
здания

Оптич. кросс
ODF

SFP

ТШ-СОТx

SFP

Патч-панель

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный;

- внутренняя купольная видеокамера;

- уличная видеокамера в термокожухе;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ;

AS

ТШ
СПД-СБ;

СПД;
ГГС

220В, 50Гц
См. раздел ИОС1

БП

220В, 50Гц
См. раздел ИОС1

Коммутатор
POE (TFortis)

UTP
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Комната отдыха и
приема пищи

Помещение фасовки
на отм. 1.200

Помещение фасовки
на отм. 10.200; 15.300

VS VS VS VS

Узел 17.
Здание
фасовки.
1 этап

Узел 17.
Здание
фасовки.
2 этап

VS
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Комната отдыха и
приема пищи

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный;

- пульт диспетчерский;

- переговорное устройство;

- рупорный громкоговоритель;

- настенный громкоговоритель;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ;
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ТШ-ГГС17.2

Помещение фасовки
на отм. 1.200

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный;

- пульт диспетчерский;

- переговорное устройство;

- рупорный громкоговоритель;

- настенный громкоговоритель;

- прокладка кабеля в металлорукове в ПВХ;

DIS1

ТШ
ГГС

КСБ;
СПД;
ГГС

Патч-панель

LS

DW

LS

LS

Узел 17.
Здание
фасовки.
2 этап

DW

9шт.

Помещение фасовки
на отм. 10.200

Помещение фасовки
на отм. 15.300

Помещение фасовки
на отм. 22.950

Помещение фасовки
на отм. 25.750

LS

2шт.

LS

2шт.

LS

2шт.

Громкоговорители
на фасаде
здания

LS

2шт.

LS

4шт.

Узел 17.2. Участок фасовки II-й этап
строительства. Принципиальная схема

системы громкоговорящей связи
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18,80
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6,25

56,43

106
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Узел 17.1. Участок фасовки I-й этап
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Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный уличный типа Tfortis;

- уличная видеокамера в термокожухе (Ex- взрывозащищенное исполнение);

- рупорный громкоговоритель системы ГГС (Ex- взрывозащищенное исполнение);

- переговорное устройство системы ГГС (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- извещатель пожарный ручной (ИПР) (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- устройство дистанционного пуска (УДП) (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- извещатель пламени (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- шкаф управления задвижкой (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- лафетная установка;

- линия связи
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Экспликация зданий и сооружений

номер
на

плане
Наименование Примечание

Площадка цеха производства РПП

1  Узел приема и выдачи этилена

1.1  Площадка слива этилена из автотранспорта

1.2  Система слива из автотранспорта

2  Узел приема винилацетата

2.1  Площадка слива винилацетата из автотранспорта

2.2  Насосная слива винилацетата из автотранспорта

2.3  Насосная слива винилацетата из ж/д транспорта

2.4  Площадка слива винилацетата из ж/д транспорта

3  Узел приема едкого натра

3.1  Площадка слива едкого натра из автоцистерны

3.2  Насосная едкого натра

4  Отделение приготовления растворов

5  Отделение полимеризации I-й этап строительства

6  Отделение полимеризации II-й этап строительства

7  Отделение модификации

8  Отделение сушки РПП

9.1
 Компрессорная станция сжатого воздуха I-й этап
строительства

9.2
 Площадка ресиверов сжатого воздуха I-й этап
строительства

9.3
 Компрессорная станция сжатого воздуха II-й этап
строительства

9.4
 Площадка ресиверов сжатого воздуха II-й этап
строительства

10  Азотная станция
10.1  Площадка ресиверов азота

11  Узел водооборотного цикла  I-й этап строительства

12  Узел водооборотного цикла  II-й этап строительства

13.1  ЦРП, БКТП-1

13.2  БКТП-2
13.3  БКТП-3
14  Внутриустановочные эстакады

15  Факельная установка закрытого типа

16.1  Резервуар воды для технологических нужд

16.2  Насосная противопожарной и технологической воды

17.1  Участок фасовки I-й этап строительства

17.2  Участок фасовки II-й этап строительства

18  Производственный комплекс

19  Электрощитовая

Складской комплекс

20.1
 Склад хранения готовой продукции I-й этап
строительства

по проекту
ПСИ22060-1

20.2
 Склад хранения готовой продукции II-й этап
строительства

по проекту
ПСИ22060-1

План расположения оборудования.
Внутриплощадочные сети связи.
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Экспликация зданий и сооружений

номер
на

плане
Наименование Примечание

Площадка цеха производства РПП

1  Узел приема и выдачи этилена

1.1  Площадка слива этилена из автотранспорта

1.2  Система слива из автотранспорта

2  Узел приема винилацетата

2.1  Площадка слива винилацетата из автотранспорта

2.2  Насосная слива винилацетата из автотранспорта

2.3  Насосная слива винилацетата из ж/д транспорта

2.4  Площадка слива винилацетата из ж/д транспорта

3  Узел приема едкого натра

3.1  Площадка слива едкого натра из автоцистерны

3.2  Насосная едкого натра

4  Отделение приготовления растворов

5  Отделение полимеризации I-й этап строительства

6  Отделение полимеризации II-й этап строительства

7  Отделение модификации

8  Отделение сушки РПП

9.1
 Компрессорная станция сжатого воздуха I-й этап
строительства

9.2
 Площадка ресиверов сжатого воздуха I-й этап
строительства

9.3
 Компрессорная станция сжатого воздуха II-й этап
строительства

9.4
 Площадка ресиверов сжатого воздуха II-й этап
строительства

10  Азотная станция
10.1  Площадка ресиверов азота

11  Узел водооборотного цикла  I-й этап строительства

12  Узел водооборотного цикла  II-й этап строительства

13.1  ЦРП, БКТП-1

13.2  БКТП-2
13.3  БКТП-3
14  Внутриустановочные эстакады

15  Факельная установка закрытого типа

16.1  Резервуар воды для технологических нужд

16.2  Насосная противопожарной и технологической воды

17.1  Участок фасовки I-й этап строительства

17.2  Участок фасовки II-й этап строительства

18  Производственный комплекс

19  Электрощитовая

Складской комплекс

20.1
 Склад хранения готовой продукции I-й этап
строительства

по проекту
ПСИ22060-1

20.2
 Склад хранения готовой продукции II-й этап
строительства

по проекту
ПСИ22060-1

Условные обозначения

- шкаф телекоммуникационный уличный типа Tfortis;

- уличная видеокамера в термокожухе (Ex- взрывозащищенное исполнение);

- рупорный громкоговоритель системы ГГС (Ex- взрывозащищенное исполнение);

- переговорное устройство системы ГГС (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- извещатель пожарный ручной (ИПР) (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- устройство дистанционного пуска (УДП) (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- извещатель пламени (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- шкаф управления задвижкой (Ex- взрывозащищенное исполнение);;

- лафетная установка;

- линия связи

ТШ-СПД; ТШ-СПД-СБ;
ТШ-ГГС; ТШ-СТВ
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VS
Ex

LSEx LS
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Ex
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BTM

DWDW
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BTF Ex

План расположения оборудования.
Внутриплощадочные сети связи.

2 этап.
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